
Malbork, dn. 4.04.2014r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY 

w Malborku

SE.NS-3 0/4710/70/IK/14

...... i

OÓLNA

2014 - 0 4 ' 0 7

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitar
nej (Dz. U. z 201 lr. Nr 212, poz.1263 z późn.zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Malborku

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbki wody nr 19/GK/14 
z urządzeń wodnych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi i instalacji wodociągowych dostarczających wodę z ujęć pod
ziemnych zasilających obszar gm. Lichnowy

oraz wyników badań laboratoryjnych tej próbki wody, a w szczególności:
- analiza nr 331 z dnia 18.03.2014r. z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej 

w Lichnowach - badanie w ramach monitoringu przeglądowego - zał. 1, 2 i 3 rozporzą
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi wykonane w Laboratorium Badania Wody w WSSE Gdańsk,

dokonał oceny ogólnej pobranej próbki i na podstawie uzyskanych wyników jakości 
wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia i instalacji wodociągowej 
z Centralnego Wodociągu Żuławskiego Ząbrowo,

2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej 
badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 rozporządze
nia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.).

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjęte i przedsta
wione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następu
je: w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny



w Malborku przeprowadził badania laboratoryjne wody pod względem bakteriologicznym 
i fizykochemicznym z urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przezna
czoną do spożycia przez ludzi i instalacji wodociągowych dostarczających wodę, zgodnie 
z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 
wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, 
poz. 417 z późn. zm.).

Ocenę o jakości wody z w/w instalacji wodociągowych Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Malborku wydał celem poinformowania konsumentów.
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Otrzymują:

A .\ Urząd Gminy w Lichnowach 
^  ul. Tczewska 6

82-224 Lichnowy (do wiadomości mieszkańców)
2. Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. 

ul. Warszawska 28a
82-100 Nowy Dwór Gd.

3. Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. 
ul. Sportowa 1
82-230 Nowy Staw

4. a/a


